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利津县利津经济开发区东营兴祥电力工程
有限公司“1·2”一般火灾事故调查报告

2025 年 1 月 2 日 10 时 19分许，利津县利津经济开发区东

营兴祥电力工程有限公司光伏发电项目发生一起火灾事故，未造

成人员伤亡，直接经济损失 285.19万元。

事故发生后，市、县领导高度重视，分别作出批示，要求严

查事故原因，深刻总结教训，引以为戒加强电力企业安全管理，

举一反三防止类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》（国务院令第 493号）和《山东省生产安全事故

报告和调查处理办法》等法律法规规定，利津县人民政府组织县

应急局、县发展改革局、县公安局、县消防救援大队、县工信局、

县商务发展和投资促进中心、县总工会、利津经济开发区等单位

成立事故调查组开展事故调查，同时邀请县纪委监委、县检察院

派员参与事故调查工作。事故调查组下设技术组、管理组和综合

组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查询

问、物证鉴定、视频分析、综合评估等方式，查明了事故发生的

经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质

和责任，总结了事故教训，提出了对有关责任单位、责任人员的
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处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，利津县利津经济开发区东营兴祥电力工程有限

公司“1·2”火灾事故是一起太阳能光伏板及其连接线路发生电热

故障引燃周围可燃物造成的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）东营兴祥电力工程有限公司（以下简称兴祥公司）

该公司成立于 2020年 5月 29日，注册地利津县经济开发区

工业路以南、西魏村以东，法定代表人张*芬，经营范围包括电

力工程；光伏发电项目的设计、建设、运营、维护，光伏设备及

其零部件安装、销售等。该公司租用利津县鹏远金属制品有限公

司西院车间房顶，建设东营宏建 2.5MW分布式光伏发电项目一

套，用于发电经营。

东营宏建 2.5MW分布式光伏发电项目于 2020年 7月 15日

取得山东省建设项目备案证明，2020年 7月 22日取得国网山东

省电力公司利津县供电公司出具的《分布式光伏发电项目无补贴

平价上网意见》，2020年 7月取得东营市发展和改革委员会出具

的《东营市无补贴平价上网光伏发电项目信息表》，2020年 9月

10日自主验收完成，占地面积 2万平方米，年发电量 320万度。

（二）利津县鹏远金属制品有限公司（以下简称鹏远公司）

该公司成立于 2004年 12月 10日，位于利津县经济开发区，

法定代表人李*军，主要从事金属制品销售、金属材料销售、非

居住房地产租赁、土地使用权租赁、住房租赁等业务。该公司共
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有东、西两个大院，事故发生在公司西院。

2022年 11月，鹏远公司通过法院拍卖获得西院产权，西院

共占地 72亩，院内东侧、西侧和南侧各有车间 1座，其中东车

间和西车间北部储存钢材自用，西车间南部出租给杜*娥用于存

放泡沫包装箱，西车间房顶出租给兴祥公司用于太阳能光伏发

电，南车间出租给东营市辉阳包装材料有限公司用于泡沫包装箱

生产。鹏远公司与租赁单位均签订了租赁合同，未签订专门的安

全生产管理协议。

图 1鹏远公司西院平面图（标红处为着火区域）

（三）东营市辉阳包装材料有限公司（以下简称辉阳公司）

该公司成立于 2017年 11月 01日，注册地利津县工业路以
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南宫家干渠以西，法定代表人任*强，经营范围包括 EPS（俗称

泡沫）包装制品及其他包装材料、塑料制品制造与销售等。公司

建有 EPS 包装制品加工及回收处理项目 1 套，总投资约 350 万

元，占地面积约 4000平方米，主要生产泡沫包装箱。目前从业

人员 18人，设有专职安全管理人员 1人。

（四）杜*娥

滨州市沾化区人，性别女，年龄 61岁，泡沫包装箱批发销

售商，自 2024年 7月份租赁鹏远公司西车间南部 1200平方米作

为临时仓库，储存从辉阳公司批发的泡沫包装箱。

二、事故发生经过

2025年 1月 2日 10时 18分 05秒，兴祥公司东营宏建 2.5MW

分布式光伏发电项目 NKECA4005A 号逆变器监控数据记录中

断。

10时 20分 26秒（与北京时间已校对，下同），鹏远公司西

院西车间西墙自南向北第四根立柱附近上方房顶出现光亮，光亮

扩大并持续向下方掉落火花。

10时 20分 57秒，掉落的火花引燃杜*娥在此车间内存放的

泡沫包装箱，火焰向上燃烧，高温烟气快速扩散。

10时 26 分 02 秒，西车间南部火焰被北风（当日天气：北

风，风速 6.2m/s）吹至南车间西部，引燃南车间内部辉阳公司生

产的泡沫包装箱，火情进一步扩大。
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图 2西车间房顶初始起火情况图示

三、事故应急处置和报告情况

10时 23 分，鹏远公司李*军发现火情后立即拨打 119 电话

报警，同时组织现场人员撤离。辉阳公司现场负责人同步组织本

公司人员撤离。

接到火情后，利津县消防救援大队利六路消防救援站立即派

出 4辆消防车和 20名消防员现场处置，东营市消防救援支队同

时调派消防救援力量赶赴现场救援。

10时 27 分，消防车辆陆续赶到现场进行施救，11时 44 分

火势基本得到控制，13时 15分明火被全部扑灭。

事故发生后，利津县主要领导，县应急局、县公安局、县发

展改革局、利津经济开发区等单位负责人均及时赶赴现场组织救

援。

11时 10分，县应急局将事故情况上报至市应急局。
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11时 11分，县应急局将事故情况上报至省政府安委会办公

室。

经评估现场应急处置情况，利津县指挥得当，各有关部门各

司其职、协调联动，各应急力量及时到位、配合密切，现场救援

处置快速高效，未出现救援救治人员伤亡情况，未引发次生灾害。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

兴祥公司东营宏建 2.5MW分布式光伏发电项目光伏板及其

连接线路（位于鹏远公司西院西车间西墙自南向北第四根立柱附

近房顶上方），发生电热故障引燃周围可燃物起火，是造成本次

事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1、兴祥公司安全生产主体责任落实不到位。项目建设阶段

工程质量把控不严格，光伏组件线路未按照规定[1]进行敷设。项

目建成正常运行后，未对太阳能光伏发电项目进行经常性维护保

养，对线路老化破损情况未能及时发现并整改。

2、鹏远公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，

未约定双方安全管理工作事项、权力、义务和责任，并明确具体

安全管理人员，对承租单位管理不足。

3、县能源主管部门履行行业管理职责不深入，利津经济开

[1]《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）第 5.2.1 条：在电缆线

路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、震动、热影响、腐植

物质、鼠虫等危害的地段，应采取保护措施。
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发区安全生产网格工作开展不扎实，导致企业运维管理不严，安

全隐患排查不到位。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政责任处理人员

刘*孟，利津经济开发区包靠鹏远公司西院网格员，对院内

企业安全检查不全面，安全生产网格责任落实不到位，建议对其

批评教育。

（二）对事故责任单位和责任人员的处罚建议

1、兴祥公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故

发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百

一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一

项规定[2]，由利津县应急管理局依法依规进行处罚。

2、张*芬，兴祥公司法定代表人，未严格落实企业主要负责

人安全生产职责，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共

和国安全生产法》第九十五条第一项规定[3]，由利津县应急管理

局依法依规进行处罚。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任

的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规

定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。《生产安

全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规

定处以罚款：（一）造成 3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以

下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款。
[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本

法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规

定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。
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（三）其他处理建议

1、鹏远公司，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，

对承租单位管理不足，建议依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百零三条第二款规定[4]，由利津县应急管理局依法进行处

罚。

2、建议责成利津经济开发区、利津县发展和改革局作出书

面检查。

六、事故主要教训

一是分布式光伏项目监管不到位。太阳能光伏发电属于新兴

行业领域，能源主管部门和项目属地开发区，均未将 6MW以下

分布式光伏项目作为重点对象进行管理，未有效监督兴祥公司严

格落实各项管理制度。

二是项目建设阶段工程质量不过关。县能源主管部门对该建

设项目合同能源管理合作协议书、项目实施方案等材料进行了审

核，企业自主组织对现场设施进行验收，验收工作未对太阳能光

伏组件、敷设线路以及配套设施的产品和施工质量符合标准情况

进行严格管控，导致光伏组件线路未按照规定进行敷设。

三是企业安全生产管理不到位。兴祥公司未认真组织开展安

全生产隐患排查治理，未能及时消除线路绝缘磨损等安全隐患，

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、

承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安

全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令

限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一

万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
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落实企业安全生产主体责任不到位。鹏远公司作为场所出租单

位，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未约定双方安

全管理工作事项、权力、义务和责任，并明确具体安全管理人员，

对承租单位管理不足。

七、事故防范和整改措施

一是规范分布式光伏项目安全管理。能源主管部门要按照

“三管三必须”和“谁主管谁负责、谁为主谁负责、谁靠近谁负责”

原则，规范我县光伏项目的行业管理，指导各镇街、经济开发区

落实属地监管职责，督促企业开展隐患排查，确保设备设施的运

行安全，防止类似事故发生。房产工程主管部门要加强太阳能光

伏新兴行业领域安全工作，严把厂房顶部太阳能光伏项目建设过

程安全风险，严防房屋坍塌、光伏板坠落等其他安全事故发生。

二是加快属地安全管理措施出台落地。属地开发区要严格落

实属地管理责任，对现有企业厂房安装光伏发电系统数量、面积、

审批等情况进行摸底排查，配合上级主管部门严格开展日常安全

监督管理，定期开展光伏发电系统企业专项整治，及时发现并制

止违法违规行为，不断消除光伏安装、运营安全风险。

三是强化企业安全生产主体责任落实。光伏发电企业应全面

落实安全生产主体责任，严格执行有关法律法规要求，建立健全

安全生产管理制度。加强设备检查和维护管理，定期检查设备状

况，保证设备的正常运行。加强对员工的作业活动培训，增强安

全意识。场所租赁单位，要签订双方的安全管理协议，约定安全
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管理职责，定期开展隐患排查，防范化解安全事故风险。


